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SPRAWOZDANIE Z BADANIA LABORATORYINEGOQO
Nr OL HK.276.2026

Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objete Zakresem Akredytacji Nr AB 538

Nazwa / adres klienta: ROD ,,0SA”; Osse 14A, 95-010 Strykow ¥
Rodzaj prébki/ek: woda do spozycia ¥
Miejsce / punkt pobrania: (zgodnie z oswiadczeniem zleceniodawcy) Osse 14A %
Prébke/i pobral: zleceniodawca ¥
Data pobrania prébki/ek: 07.07.2026 r. ¥
Procedura pobierania probek: (zgodnie z oswiadczeniem zleceniodawcy)
wg instruk¢ji OL HK WSSE w Lodzi ©
Oznakowanie probki/ek przez probkobiorce: brak
Stan probki/ek: prawidtowy
Data przyjecia prébki/ek do badania: 07.07.2026 r.
Kod/y identyfikacyjny/e prébki/ek: 737/HK
Data wykonania dzialalnos$ci laboratoryjnej: od 07.07.2026 r. do 10.07.2026 1.

Wyniki badania:
’ 3 5
Wynik oznaczenia/ r% pe % 3
k2
Lp. Parametr oznaczony Metoda badawcza ¥ o = g’ ® 8
rezultat s 5 S g
3 5
= =
Parametry fizvko- chemiczne
PN-EN IS010523:2012 i 5 ¥ wres <
L pH Metoda potencjometryczna T.7£0.10(20,7°C) | MG | 2,020.1 16,595
Przewodnoéé elektryczna wlasciwa | PN-EN 27888:1999 1 "
2 w 25°C pS/em Metoda konduktometryczna 373 £26V (19.9°C)? | MG 10047 2500
PN-EN ISO 14911:2002 0
3. | Jon amonowy mg/l Wfotogtar bromzstousil® sbmsand IS 0,43 £0,03 MG | 0,10+0,01 0,50
4. Azotan s D MG | 0,05+0,01 50
otany mg/l PN-EN ISO 10304-1:2000+AC:2012 0.98+0,08 ’
Metoda chromatografii jonowej (IC)
5. | Azotyny mg/l <0,05 MG | 0,05:0,01 | 0,50
6. |Zelazo pg/l PN-EN ISO 17294-2:2024-04 1450 + 2320 TL | 10,016 200
Metoda spekirometrii mas z jonizacja w plazmie
7. | Mangan pg/l indukeyjnic sprzgzonej (ICP-MS) 127 + 139 TL | 10,010 50
Znak < : dotyczy warto$ci parametru ponizej granicy oznaczalnosci (rezultatu badania)
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Lp. Parametr oznaczony Metoda badawcza omiiy ik 2 g § § g 'S
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Parametry mikrobiologicine
! (I_‘)gc;)lna(liiczba mikroorgg:;izlzlméw tk] w PN-EN ISO 6222:2004 _— 1 )
5 ml wody na agarze po w temp. A : > JS 1jtk/Im -
22490C Metoda plytkowa (posiew wglebny)

s Liczba bakterii grupy coli fjtk]

w 100 ml wody PN-EN ISO 9308-1: 2014-12 g 45 | om0
- ~ PN-EN ISO 9308-1: 2014/ A1:2017-04
3 Liczba bakterii Escherichia coli [jtk] w Metoda filtracji membranowej 0 18 1itk/100m] 0
100 ml wody
Liczba enterokokow jelitowych PN-EN ISO 7899-2:2004 o
A (katowych) fjrk] w 100 ml wody Metoda filiracji membranowej 0 B I3t 0

b) Bez nieprawidlowych zmian.

Zaleca sig, aby ogdlna liczba mikroorganizmow nie przekraczata:

- 100jtk/1m] w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej

- 2005tk/1m] w kranie konsumenta.

¥ Dane dostarczone przez klienta.

* wa Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2026 poz. 748)

D Niepewno$é wyniku przy prawdopodobiefistwie p=95% i wspotezynniku rozszerzenia k=2.

2) Niepewnos¢ wyniku przy prawdopodobiefistwie p=95% i wspélezynniku rozszerzenia k=2.

( Niepewno$¢ wyznaczono zgodnie z PN- EN ISO 19036:2020-04, stosujac podejécie laczenia sktadowych)

3 Temperatura pomiaru.

4 Temperatura pomiaru. Korekta przewodnosci elektrycznej wiasciwej za pomocg urzgdzenia do kompensacji wplywu temperatury.
5) Dolna granica zakresu pomiarowego metody (granica oznaczalnosei) wraz z podana niepewnoscig rozszerzong dla tej wartosci.

Autoryzowal:

mgr Marijusz Grzegorczyk — Kierownik Oddzialu Laboratoryjnego Badan Srodowiskowych MG
mgr Justyna Staromiyniska — Starszy Asystent w Oddziale Laboratoryjnym Badan Srodowiskowych JS
mgr Tomasz Ledzion — Starszy Asystent w Oddziale Laboratoryjnym Badania Zywnoéci i Produktow Kosmetycznych TL

Niepewnos¢ dotvezy procesu analifyeznego i nie uwzglednia efapu pobierania probek.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobranie i transport probek.

Wyniki odnoszq sig do ofrzymanej/ych i zbadanej/ych problisel.

Sprawozdanie z badarn zawiera 2 strony, bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze byé powielane inaczej jak w cafosci.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje przekazane przez klienta.

Zatwierdzil:

mgr Mariusz Grzegorczyk
Kierownik Oddzialu Laboratoryjnego
- Badan Srodowiskowych
Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Lodzi
/dokument podpisany elektronicznie/
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